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Sektion Adress Blad nr
1 01.001-013 6,7
2 01.016-058 5,6
3 01.060-079 5
4 02.001-003 4
5 02.005-008 4
6 02.009-023 4
7 02.028-042 3
8 02.043-057 3
9 02.065-068 1,2

10 02.080-082 1
20 03.001-009 12
21 03.010-023 11
22 03.025-034 10
30 03.040-041 15
31 03.044-057 14
32 03.061-070 13
41 04.004-019 9
42 04.022-033 8

Optiskt larmdon

FÖRKLARINGAR

Värmedetektor

Rökdetektor

Akustiskt larmdon

I

In-/utgångsenhet

O

Värmedetektor kapslad

Rökdetektor med sockel akustiskt larmdon

Rökdetektor dold

Larmknapp

000

Trapphus

Adressnummer

00
Sektionsnummer

Angreppsväg

Centralutrustning

info@protectyou.se

+46 21 10 79 70

INFO@ELE.SE
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SEKTIONSFÖRTECKNING

UPPRÄTTAD (ELE ENGINEERING) 2018-08-30/AL



09

10

02.081

02.080

02.082

02.068

N

0m

SKALA 1:150

5m

10m

PLAN 3

SERVICERITNING

SJÖFLYGELN

EBBAS

FLYGEL

HUVUDBYGGNAD

HÄSTFLYGELN

WIRSBO HERRGÅRD HUVUDBYGGNAD 

PLAN 3/VIND

UPPRÄTTAD (ELE ENGINEERING) 2018-08-30/AL

01



09

02.065

02.067

02.066

N

0m

SKALA 1:150

5m

10m

PLAN 3

SERVICERITNING

SJÖFLYGELN

EBBAS

FLYGEL

HUVUDBYGGNAD

HÄSTFLYGELN

WIRSBO HERRGÅRD HUVUDBYGGNAD

PLAN 3/VIND

UPPRÄTTAD (ELE ENGINEERING) 2018-08-30/AL

02



07

08

02.036

02.038

02.037

02.05502.049

02.031

02.030

02.050

02.048

02.040

02.057

02.046

02.052

02.044

02.033

02.042

02.035

02.029

02.054

02.043

02.045

02.053

02.041

02.028

02.034

02.032

02.039

02.056

02.051

02.047

N

0m

SKALA 1:150

5m

10m

PLAN 2

SERVICERITNING

SJÖFLYGELN

EBBAS

FLYGEL

HUVUDBYGGNAD

HÄSTFLYGELN

WIRSBO HERRGÅRD HUVUDBYGGNAD

PL 2/ ÖVER VÅN

UPPRÄTTAD (ELE ENGINEERING) 2018-08-30/AL

03



04

06

02.007

02.005

02.003

02.002

02.023

02.020

02.018

02.010

02.014

02.012

02.016

02.001

02.013

02.011

02.017

02.015

02.022

02.019

02.009

02.006

02.008

05

N

0m

SKALA 1:150

5m

10m

PLAN 2

SERVICERITNING

SJÖFLYGELN

EBBAS

FLYGEL

HUVUDBYGGNAD

HÄSTFLYGELN

WIRSBO HERRGÅRD HUVUDBYGGNAD

PL 2/ ÖVER VÅN

UPPRÄTTAD (ELE ENGINEERING) 2018-08-30/AL

04



02

03

01.049

01.065

01.072

01.062

01.064 01.069

01.074

01.076

01.061

01.067

01.071

01.052

01.050

I

O

01.049

01.07501.063 01.068

01.066

01.060

01.051

01.053

01.073

01.070

01.078

01.080

01.077

01.079

N

0m

SKALA 1:150

5m

10m

PLAN 1

SERVICERITNING

SJÖFLYGELN

EBBAS

FLYGEL

HUVUDBYGGNAD

HÄSTFLYGELN

WIRSBO HERRGÅRD HUVUDBYGGNAD

PL 1/ MARKPLAN

UPPRÄTTAD (ELE ENGINEERING) 2018-08-30/AL

05



05

02

01

01.030

01.029

01.020

01.018

CENTRALUTRUSTNING

01.036

01.047

01.037

01.024

01.021

01.019

01.045

01.035

01.040

01.044

01.034

01.023

01.017

01.026

01.028

01.033

01.022

01.016

01.025

01.027

01.043

01.039

01.048

01.053

01.059

01.058

01.050

01.057

01.054

01.055

01.085

N

0m

SKALA 1:150

5m

10m

PLAN 1

SERVICERITNING

SJÖFLYGELN

EBBAS

FLYGEL

HUVUDBYGGNAD

HÄSTFLYGELN

WIRSBO HERRGÅRD HUVUDBYGGNAD

PL 1/ MARKPLAN

UPPRÄTTAD (ELE ENGINEERING) 2018-08-30/AL

06



01

01.001

01.008

01.013

01.005

01.004

01.003

01.002

01.010

01.012

01.007

01.009

01.006

01.011

N

0m

SKALA 1:150

5m

10m

900

SERVICERITNING

SJÖFLYGELN

EBBAS

FLYGEL

HUVUDBYGGNAD

HÄSTFLYGELN

WIRSBO HERRGÅRD HUVUDBYGGNAD

PL 900/KÄLLARE

UPPRÄTTAD (ELE ENGINEERING) 2018-08-30/AL

07



42

04.022

04.025

04.028 04.029

04.031

04.027

04.024

04.033

04.026

04.030

04.023

04.032

N

0m

SKALA 1:150

5m

10m

PLAN 2

SERVICERITNING

SJÖFLYGELN

EBBAS

FLYGEL

HUVUDBYGGNAD

HÄSTFLYGELN

WIRSBO HERRGÅRD SJÖFLYGELN

PL 2/ ÖVER VÅN

UPPRÄTTAD (ELE ENGINEERING) 2018-08-30/AL

08



41

04.015

04.016

04.011

04.009

04.014

04.013

04.017

04.019

04.012

04.018

04.007

04.006

04.008

04.010

04.004

04.005

N

0m

SKALA 1:150

5m

10m

PLAN 1

SERVICERITNING

SJÖFLYGELN

EBBAS

FLYGEL

HUVUDBYGGNAD

HÄSTFLYGELN

WIRSBO HERRGÅRD SJÖFLYGELN

PL 1/ MARKPLAN

UPPRÄTTAD (ELE ENGINEERING) 2018-08-30/AL

09



22

03.032

03.034

03.028

03.030

03.026

03.033

03.027

03.031

03.029

03.025

N

0m

SKALA 1:150

5m

10m

PLAN 2

SERVICERITNING

SJÖFLYGELN

EBBAS

FLYGEL

HUVUDBYGGNAD

HÄSTFLYGELN

WIRSBO HERRGÅRD HÄSTFLYGELN

PL 2/ ÖVER VÅN

UPPRÄTTAD (ELE ENGINEERING) 2018-08-30/AL

10



21

03.018

03.014 03.015

03.022

03.017

03.013

03.020

03.011

03.016 03.019

03.010

03.021

03.012

03.023

N

0m

SKALA 1:150

5m

10m

PLAN 1

SERVICERITNING

SJÖFLYGELN

EBBAS

FLYGEL

HUVUDBYGGNAD

HÄSTFLYGELN

WIRSBO HERRGÅRD HÄSTFLYGELN

PL 1/ MARKPLAN

UPPRÄTTAD (ELE ENGINEERING) 2018-08-30/AL

11



20

03.001

03.007

I

O

03.007

03.008

03.006

03.002

03.003

03.005

03.004

03.009

N

0m

SKALA 1:150

5m

10m

900

SERVICERITNING

SJÖFLYGELN

EBBAS

FLYGEL

HUVUDBYGGNAD

HÄSTFLYGELN

WIRSBO HERRGÅRD HÄSTFLYGELN

PL 900/KÄLLARE

UPPRÄTTAD (ELE ENGINEERING) 2018-08-30/AL

12



32

03.06803.065

03.064

03.061

03.067

03.063

03.066

03.062

03.069

03.070

N

0m

SKALA 1:150

5m

10m

PLAN 2

SERVICERITNING

SJÖFLYGELN

EBBAS

FLYGEL

HUVUDBYGGNAD

HÄSTFLYGELN

WIRSBO HERRGÅRD EBBAS FLYGEL

PL 2/ ÖVER VÅN

UPPRÄTTAD (ELE ENGINEERING) 2018-08-30/AL

13



31

03.049

03.052

03.053

03.048

03.05703.055

03.045 03.047

03.051

03.05603.054

03.044 03.046

03.050

N

0m

SKALA 1:150

5m

10m

PLAN 1

SERVICERITNING

SJÖFLYGELN

EBBAS

FLYGEL

HUVUDBYGGNAD

HÄSTFLYGELN

WIRSBO HERRGÅRD EBBAS FLYGEL

PL 1/ MARKPLAN

UPPRÄTTAD (ELE ENGINEERING) 2018-08-30/AL

14



30

03.041

03.040

N

0m

SKALA 1:150

5m

10m

900

SERVICERITNING

SJÖFLYGELN

EBBAS

FLYGEL

HUVUDBYGGNAD

HÄSTFLYGELN

WIRSBO HERRGÅRD EBBAS FLYGEL

PL 900/KÄLLARE

UPPRÄTTAD (ELE ENGINEERING) 2018-08-30/AL

15



Alla larmdon aktiveras samtidigt

Branddörrar stängs.

Funktioner som aktiveras vid brandlarm

Brandlarm inom

område

Larmsignaler och styrfunktioner

Återställning

Alla brandlarm i
byggnaden

Alla brandlarm i
byggnaden

Automatiskt

Manuella styrningar

Område Larmsignaler och styrfunktioner

Återställning

Automatiskt

SERVICERITNING

WIRSBO HERRGÅRD FUNKTIONS-

BESKRIVNING
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